E. Coli N/100 ml 24 24 100 0 0 0
Bactérias Coliformes N/100 ml 24 24 88 0 59 0

Cloro Residual Livre mg/1 Cl; 24 24 _ <0,09 1,9 -

Namero de coldniasa 22° C N/ml 2 2 - 0 49 S/ alteragdo anormal
Numero de coléniasa 37° C N/ml 2 2 - 1] 39 S/ alteragdo anormal
Amdnio mg/l NH, 7 4 2 100 <0,05 <0,05 0,5
pH,25°C Unidades de pH 2 2 100 7,0 7.8 >6,5<9,0
Oxidabilidade (MnO,) mg/1 0, 2 2 100 <1,0 <1,0 5
Condutividade uS/ema20°C 2 2 100 623 770 2500

Cor (ap0s filtracio simples) mg/l PtCo 2 2 100 <5,0 6,5 20

Cheiro, 2 25°C Factor de diluicao 2 2 100 1] o 3

Sabor, 25° C Factor de diluicdo 2 2 100 0 0 3
Manganés pg/l Mn 2 2 50 <15 2300 50
Turvagdo NTU 2 2 100 <0,26 0,89 4

Nitratos mg/l NO; 2 2 100 <2,0 2,5 50

VP (Valor Paramétrico) — Anexo | do Decreto-Lei n.2306/2007, de 27 Agosto.

- Manganés:

Incumprimentos registados

Causa: Caracteristicas da qualidade da dgua bruta;
Medidas Correctivas: Estdo em estudo medidas que sejam vidveis, em termos técnico-econdémicas.
. Bactérias Coliformes:
Causa: Concentragio de desinfectante residual insuficiente;

Medidas Correctivas: Correcgdo do funcionamento do sistema de tratamento.
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